
Collettore: COLL.14

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 805,8 [kg/h]

Δp min = 5,60 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _aa 61,5

2 Riscaldamento a pavimento _z 62,9

3 Riscaldamento a pavimento _ac 48,9

4 Riscaldamento a pavimento _x 61,7

5 Riscaldamento a pavimento _u 63,8

6 Riscaldamento a pavimento _s 64,0

7 Riscaldamento a pavimento _r 64,5

8 Riscaldamento a pavimento _m 65,8

9 Riscaldamento a pavimento _j 61,6

10 Riscaldamento a pavimento _l 63,2

11 Riscaldamento a pavimento _q 66,7

12 Riscaldamento a pavimento _w 59,6

13 Riscaldamento a pavimento _y 61,5

Collettore: COLL.15

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 643,1 [kg/h]

Δp min = 5,76 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _ah 62,7

2 Riscaldamento a pavimento _ag 64,8

3 Riscaldamento a pavimento _af 64,8

4 Riscaldamento a pavimento _ae 63,9

5 Riscaldamento a pavimento _ad 63,3

6 Riscaldamento a pavimento _o 66,8

7 Riscaldamento a pavimento _p 66,7

8 Riscaldamento a pavimento _t 64,6

9 Riscaldamento a pavimento _v 62,7

10 Riscaldamento a pavimento _ab 62,8

G = 879,2 [kg/h]

Δp min = 5,87 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _a 63,1

2 Riscaldamento a pavimento _b 65,0

3 Riscaldamento a pavimento _c 66,0

4 Riscaldamento a pavimento _d 65,3

5 Riscaldamento a pavimento _e 64,7

6 Riscaldamento a pavimento _f 62,6

7 Riscaldamento a pavimento _g 60,0

8 Riscaldamento a pavimento _k 64,5

9 Riscaldamento a pavimento _n 68,7

10 Riscaldamento a pavimento _h 58,8

11 Riscaldamento a pavimento _i 61,1

12 Riscaldamento a pavimento _c 62,6

13 Riscaldamento a pavimento _b 58,4

14 Riscaldamento a pavimento _a 58,3

Collettore: COLL.17

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 938,2 [kg/h]

Δp min = 6,71 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _c 67,8

2 Riscaldamento a pavimento _o 67,6

3 Riscaldamento a pavimento _p 67,0

4 Riscaldamento a pavimento _ag 66,5

5 Riscaldamento a pavimento _af 64,2

6 Riscaldamento a pavimento _ad 64,8

7 Riscaldamento a pavimento _r 63,3

8 Riscaldamento a pavimento _q 68,7

9 Riscaldamento a pavimento _s 73,0

10 Riscaldamento a pavimento _t 68,4

11 Riscaldamento a pavimento _l 68,8

12 Riscaldamento a pavimento _e 64,3

13 Riscaldamento a pavimento _f 63,3

14 Riscaldamento a pavimento _g 70,4

Collettore: COLL.18

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 486,2 [kg/h]

Δp min = 5,67 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _a 65,2

2 Riscaldamento a pavimento _b 65,7

3 Riscaldamento a pavimento _c 65,3

4 Riscaldamento a pavimento _d 63,6

5 Riscaldamento a pavimento _a 61,9

6 Riscaldamento a pavimento _b 60,2

7 Riscaldamento a pavimento _c 55,2

8 Riscaldamento a pavimento _d 49,1

Collettore: COLL.19

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 295,8 [kg/h]

Δp min = 3,28 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _a 61,7

2 Riscaldamento a pavimento _b 60,3

3 Riscaldamento a pavimento _c 60,4

4 Riscaldamento a pavimento _b 57,9

5 Riscaldamento a pavimento _a 55,7

Collettore: COLL.20

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 537,4 [kg/h]

Δp min = 6,95 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _j 72,6

2 Riscaldamento a pavimento _i 72,0

3 Riscaldamento a pavimento _n 73,6

4 Riscaldamento a pavimento _w 71,8

5 Riscaldamento a pavimento _h 72,0

6 Riscaldamento a pavimento _m 71,8

7 Riscaldamento a pavimento _u 52,9

8 Riscaldamento a pavimento _v 50,6

Collettore: COLL.21

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 599,1 [kg/h]

Δp min = 6,04 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _a 51,7

2 Riscaldamento a pavimento _b 51,7

3 Riscaldamento a pavimento _a 61,4

4 Riscaldamento a pavimento _b 57,9

5 Riscaldamento a pavimento _c 59,0

6 Riscaldamento a pavimento _d 61,6

7 Riscaldamento a pavimento _a 66,1

8 Riscaldamento a pavimento _b 66,7

9 Riscaldamento a pavimento _a 60,3

10 Riscaldamento a pavimento _b 62,7

Collettore: COLL.22

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 929,4 [kg/h]

Δp min = 6,39 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _d 65,8

2 Riscaldamento a pavimento _c 67,8

3 Riscaldamento a pavimento _b 70,3

4 Riscaldamento a pavimento _a 65,3

5 Riscaldamento a pavimento _d 66,9

6 Riscaldamento a pavimento _c 59,5

7 Riscaldamento a pavimento _b 67,2

8 Riscaldamento a pavimento _k 68,5

9 Riscaldamento a pavimento _j 68,9

10 Riscaldamento a pavimento _i 65,5

11 Riscaldamento a pavimento _h 65,0

12 Riscaldamento a pavimento _g 65,8

13 Riscaldamento a pavimento _f 66,5

14 Riscaldamento a pavimento _e 66,3

Collettore: COLL.23

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 517,1 [kg/h]

Δp min = 3,30 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _d 55,4

2 Riscaldamento a pavimento _c 56,0

3 Riscaldamento a pavimento _b 55,5

4 Riscaldamento a pavimento _a 54,7

5 Riscaldamento a pavimento _e 60,7

6 Riscaldamento a pavimento _d 56,9

7 Riscaldamento a pavimento _c 59,3

8 Riscaldamento a pavimento _b 56,2

9 Riscaldamento a pavimento _a 62,4

Collettore: COLL.24

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 759,3 [kg/h]

Δp min = 7,34 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _a 74,8

2 Riscaldamento a pavimento _k 72,3

3 Riscaldamento a pavimento _x 75,1

4 Riscaldamento a pavimento _y 71,0

5 Riscaldamento a pavimento _z 65,6

6 Riscaldamento a pavimento _aa 66,1

7 Riscaldamento a pavimento _ab 66,6

8 Riscaldamento a pavimento _ac 74,0

9 Riscaldamento a pavimento _c 65,0

10 Riscaldamento a pavimento _b 65,3

11 Riscaldamento a pavimento _a 63,6

17,30 m² T 15.0

88,3 m

Al collettore: COLL.14

13,66 m² T 15.0

90,9 m

Al collettore: COLL.24

7,19 m² T 15.0

75,2 m

Al collettore: COLL.21

10,43 m² T 15.0

82,6 m

Al collettore: COLL.21

9,72 m² T 15.0

83,3 m

Al collettore: COLL.16

20,67 m² T 15.0

87,9 m

Al collettore: COLL.16

9,82 m² T 15.0

83,2 m

Al collettore: COLL.16

9,78 m² T 15.0

88,5 m

Al collettore: COLL.16

9,44 m² T 15.0

90,1 m

Al collettore: COLL.14

22,10 m² T 15.0

72,7 m

Al collettore: COLL.14

11,55 m² T 15.0

88,9 m

Al collettore: COLL.14

10,32 m² T 15.0

88,9 m

Al collettore: COLL.14

13,13 m² T 15.0

89,4 m

Al collettore: COLL.14

14,43 m² T 15.0

87,3 m

Al collettore: COLL.14

11,72 m² T 15.0

89,6 m

Al collettore: COLL.14

10,57 m² T 15.0

89,8 m

Al collettore: COLL.14

11,49 m² T 15.0

92,8 m

Al collettore: COLL.16

16,85 m² T 15.0

90,8 m

Al collettore: COLL.16

9,26 m² T 15.0

88,3 m

Al collettore: COLL.16

11,14 m² T 15.0

88,5 m

Al collettore: COLL.16

15,36 m² T 15.0

86,5 m

Al collettore: COLL.16

19,10 m² T 15.0

84,6 m

Al collettore: COLL.16

14,31 m² T 15.0

92,5 m

Al collettore: COLL.16

7,19 m² T 15.0

75,6 m

Al collettore: COLL.21

15,90 m² T 15.0

83,0 m

Al collettore: COLL.21

12,94 m² T 15.0

79,1 m

Al collettore: COLL.21

11,74 m² T 15.0

79,8 m

Al collettore: COLL.21

14,13 m² T 15.0

94,6 m

Al collettore: COLL.22

8,10 m² T 15.0

93,4 m

Al collettore: COLL.22

9,16 m² T 15.0

94,5 m

Al collettore: COLL.22

10,17 m² T 15.0

90,8 m

Al collettore: COLL.22

11,10 m² T 15.0

90,7 m

Al collettore: COLL.22

10,14 m² T 15.0

93,4 m

Al collettore: COLL.22

12,48 m² T 15.0

92,6 m

Al collettore: COLL.22

14,08 m² T 15.0

94,3 m

Al collettore: COLL.22

11,21 m² T 15.0

93,6 m

Al collettore: COLL.22

10,60 m² T 15.0

93,1 m

Al collettore: COLL.22

6,31 m² T 15.0

89,3 m

Al collettore: COLL.24

8,85 m² T 15.0

90,2 m

Al collettore: COLL.24

13,91 m² T 15.0

95,3 m

Al collettore: COLL.24

13,45 m² T 15.0

88,7 m

Al collettore: COLL.24

10,77 m² T 15.0

95,7 m

Al collettore: COLL.24

19,43 m² T 15.0

92,7 m

Al collettore: COLL.24

12,18 m² T 15.0

88,2 m

Al collettore: COLL.24

11,42 m² T 15.0

92,4 m

Al collettore: COLL.24

10,62 m² T 15.0

87,7 m

Al collettore: COLL.24

12,29 m² T 15.0

91,8 m

Al collettore: COLL.24

10,90 m² T 15.0

81,4 m

Al collettore: COLL.21

11,75 m² T 15.0

96,9 m

Al collettore: COLL.21

14,15 m² T 15.0

97,8 m

Al collettore: COLL.21

13,84 m² T 15.0

80,6 m

Al collettore: COLL.21

10,64 m² T 15.0

92,7 m

Al collettore: COLL.16

9,85 m² T 15.0

92,3 m

Al collettore: COLL.16

12,61 m² T 15.0

92,6 m

Al collettore: COLL.16

8,13 m² T 15.0

83,8 m

Al collettore: COLL.14

9,95 m² T 15.0

86,9 m

Al collettore: COLL.14

14,13 m² T 15.0

84,1 m

Al collettore: COLL.14

12,07 m² T 15.0

88,9 m

Al collettore: COLL.14

11,70 m² T 15.0

87,0 m

Al collettore: COLL.17

7,94 m² T 15.0

83,7 m

Al collettore: COLL.19

6,89 m² T 15.0

79,9 m

Al collettore: COLL.19

10,17 m² T 15.0

86,5 m

Al collettore: COLL.23

10,41 m² T 15.0

79,2 m

Al collettore: COLL.23

14,49 m² T 15.0

75,6 m

Al collettore: COLL.18

13,86 m² T 15.0

91,6 m

Al collettore: COLL.18

12,14 m² T 15.0

87,6 m

Al collettore: COLL.15

10,37 m² T 15.0

91,1 m

Al collettore: COLL.15

8,90 m² T 15.0

91,3 m

Al collettore: COLL.15

9,81 m² T 15.0

91,8 m

Al collettore: COLL.15

10,25 m² T 15.0

88,7 m

Al collettore: COLL.15

15,33 m² T 15.0

90,2 m

Al collettore: COLL.15

11,88 m² T 15.0

90,7 m

Al collettore: COLL.15

10,98 m² T 15.0

90,3 m

Al collettore: COLL.15

28,80 m² T 15.0

94,6 m

Al collettore: COLL.15

12,93 m² T 15.0

90,1 m

Al collettore: COLL.15

12,08 m² T 15.0

83,6 m

Al collettore: COLL.17

17,57 m² T 15.0

85,6 m

Al collettore: COLL.17

8,47 m² T 15.0

87,7 m

Al collettore: COLL.17

10,64 m² T 15.0

82,3 m

Al collettore: COLL.17

7,75 m² T 15.0

84,1 m

Al collettore: COLL.17

8,71 m² T 15.0

81,2 m

Al collettore: COLL.17

8,55 m² T 15.0

92,8 m

Al collettore: COLL.17

11,16 m² T 15.0

91,3 m

Al collettore: COLL.17

15,08 m² T 15.0

86,3 m

Al collettore: COLL.17

10,53 m² T 15.0

80,7 m

Al collettore: COLL.17

16,19 m² T 15.0

84,9 m

Al collettore: COLL.17

10,71 m² T 15.0

79,8 m

Al collettore: COLL.17

15,20 m² T 15.0

81,1 m

Al collettore: COLL.17

11,36 m² T 15.0

87,5 m

Al collettore: COLL.19

10,43 m² T 15.0

85,2 m

Al collettore: COLL.19

7,50 m² T 15.0

77,2 m

Al collettore: COLL.19

10,13 m² T 15.0

91,8 m

Al collettore: COLL.18

11,64 m² T 15.0

92,8 m

Al collettore: COLL.18

10,94 m² T 15.0

93,0 m

Al collettore: COLL.18

9,89 m² T 15.0

84,4 m

Al collettore: COLL.18

10,60 m² T 15.0

76,2 m

Al collettore: COLL.18

10,58 m² T 15.0

82,6 m

Al collettore: COLL.18

11,90 m² T 15.0

81,1 m

Al collettore: COLL.23

12,36 m² T 15.0

80,0 m

Al collettore: COLL.23

11,42 m² T 15.0

80,3 m

Al collettore: COLL.23

8,09 m² T 15.0

86,8 m

Al collettore: COLL.23

10,64 m² T 15.0

81,2 m

Al collettore: COLL.23

11,68 m² T 15.0

85,5 m

Al collettore: COLL.23

10,16 m² T 15.0

81,5 m

Al collettore: COLL.23

10,99 m² T 15.0

92,2 m

Al collettore: COLL.20

10,42 m² T 15.0

91,2 m

Al collettore: COLL.20

11,89 m² T 15.0

91,4 m

Al collettore: COLL.20

13,95 m² T 15.0

93,4 m

Al collettore: COLL.20

15,08 m² T 15.0

91,1 m

Al collettore: COLL.20

10,99 m² T 15.0

92,2 m

Al collettore: COLL.20

12,67 m² T 15.0

90,9 m

Al collettore: COLL.20

12,14 m² T 15.0

93,8 m

Al collettore: COLL.20
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LABORATORIO "3"
MQ 54.25
H. 3.00
R.A.I. 1/6

LABORATORIO "1"
PSICOMOTRICITA'
MQ 125.69
H. 3.00
S.F. 15.26
R.A.I. 1/8

SEGRETERIA

ATRIO DI INGRESSO
MQ 465.00
H. 3.00
S.F. 54.50
R.I. 1/8
R.A. ARTIFICIALE ART. 3.4.47 DEL R.L.I.T

LABORATORIO "6"
MQ 46.55
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/5

DEPOSITO
MQ 10.36
H. 3.00
AER.NAT.DIR.

SALA INSEGNANTI
MQ 54.25
H. 3.00
R.A.I. 1/6

ANTI WC
MQ 6.51
H. 3.00

LABORATORIO "5"
MQ 46.55
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/5

LABORATORIO "4"
MQ 46.55
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/5
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INGRESSO
MQ 28.74
H. 3.00
S.F. 4.95
R.A.I. 1/6

LABORATORIO "7"
MQ 50.83
H. 3.00
S.F. 9.24
R.A.I. 1/6

MENSA
MQ 452.07
H. 3.00
S.F. 60.60
R.A.I. 1/6
R.A. ARTIFICIALE ART. 3.4.47 DEL R.L.I.T

DIS. INF.
MQ 9.14
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ANTI WC
MQ 5.20
H. 3.00
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W.C. F.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8

W.C.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8
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W.C. F.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8

W.C. M.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8

DEPOSITO
MQ 19.95
H. 3.00
AER.NAT.DIR.
RIBASSAMENTO
SOLAIO REI 120

1.20

2.10

ANTI WC
MQ 4.00
H. 3.00
ASP.FORZ..
12 vol/h

DOCCIA
MQ 1,42
H. 3.00

OFFICE
MQ 19.44
H. 3.00

PORTICO
MQ 32.94
H. 3.50
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AREA DI LAVAGGIO
MQ 9.81
H. 3.00
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PORTICO
MQ 101.00
H. 3.00
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UFFICIO
MQ 14.41
H. 3.00
S.F. 4.48
R.A.I 1/3

0.80

2.10

INFERMERIA
MQ 14.41
H. 3.00
S.F. 4.48
R.A.I 1/3
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DEPOSITO
MATERIALE
CANCELL.
MQ 8.64
H. 3.00
AER.NAT.DIR.

0.80

2.10

SPOGLIATOI
MQ 6.43
H. 3.00

SALA COLLABORATORI
SCOLASTICI
MQ 29.72
H. 3.00
S.F. 4.48
R.A.I. 1/7

1.20

2.10

PORTICO COPERTO

PORTICO DI INGRESSO
MQ 42.00
H. 3.00
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2.10

PRESIDENZA

16

14

24

21

22

10,94 m² T 15.0

93,5 m

Al collettore: COLL.22

16,34 m² T 15.0

93,8 m

Al collettore: COLL.22

11,44 m² T 15.0

89,9 m

Al collettore: COLL.22

13,23 m² T 15.0

93,4 m

Al collettore: COLL.22

Collettore: COLL.01

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 756,0 [kg/h]

Δp min = 3,29 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _a 54,3

2 Riscaldamento a pavimento _b 56,1

3 Riscaldamento a pavimento _c 56,1

4 Riscaldamento a pavimento _d 56,5

5 Riscaldamento a pavimento _e 57,4

6 Riscaldamento a pavimento _f 59,0

7 Riscaldamento a pavimento _g 60,9

8 Riscaldamento a pavimento _h 58,5

9 Riscaldamento a pavimento _e 61,6

10 Riscaldamento a pavimento _d 58,6

11 Riscaldamento a pavimento _c 59,2

12 Riscaldamento a pavimento _b 57,8

13 Riscaldamento a pavimento _a 59,8

Collettore: COLL.02

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 616,1 [kg/h]

Δp min = 8,63 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _b 82,0

2 Riscaldamento a pavimento _ao 64,0

3 Riscaldamento a pavimento _an 65,4

4 Riscaldamento a pavimento _aj 83,9

5 Riscaldamento a pavimento _y 74,3

6 Riscaldamento a pavimento _x 82,0

7 Riscaldamento a pavimento _d 87,0

8 Riscaldamento a pavimento _e 77,4

Collettore: COLL.03

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 512,8 [kg/h]

Δp min = 3,28 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _e 53,6

2 Riscaldamento a pavimento _d 52,8

3 Riscaldamento a pavimento _c 52,5

4 Riscaldamento a pavimento _b 54,8

5 Riscaldamento a pavimento _a 57,4

6 Riscaldamento a pavimento _a 58,1

7 Riscaldamento a pavimento _b 61,5

8 Riscaldamento a pavimento _c 61,3

9 Riscaldamento a pavimento _d 60,8

Collettore: COLL.04

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 561,0 [kg/h]

Δp min = 5,92 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _c 64,2

2 Riscaldamento a pavimento _d 63,4

3 Riscaldamento a pavimento _b 64,3

4 Riscaldamento a pavimento _a 67,5

5 Riscaldamento a pavimento _a 53,6

6 Riscaldamento a pavimento _b 63,8

7 Riscaldamento a pavimento _c 64,6

8 Riscaldamento a pavimento _d 62,5

9 Riscaldamento a pavimento _e 57,0

Collettore: COLL.05

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 992,3 [kg/h]

Δp min = 12,21 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _ac 97,1

2 Riscaldamento a pavimento _ab 77,5

3 Riscaldamento a pavimento _ak 79,4

4 Riscaldamento a pavimento _al 70,1

5 Riscaldamento a pavimento _aa 77,8

6 Riscaldamento a pavimento _z 79,4

7 Riscaldamento a pavimento _i 76,5

8 Riscaldamento a pavimento _g 83,2

9 Riscaldamento a pavimento _j 81,4

10 Riscaldamento a pavimento _k 88,4

11 Riscaldamento a pavimento _f 77,7

12 Riscaldamento a pavimento _h 103,8

Collettore: COLL.06

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 577,4 [kg/h]

Δp min = 5,93 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _d 64,8

2 Riscaldamento a pavimento _c 66,6

3 Riscaldamento a pavimento _b 67,4

4 Riscaldamento a pavimento _a 66,9

5 Riscaldamento a pavimento _b 60,3

6 Riscaldamento a pavimento _a 61,2

7 Riscaldamento a pavimento _c 63,8

8 Riscaldamento a pavimento _d 63,9

9 Riscaldamento a pavimento _e 62,5

Collettore: COLL.07

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 850,7 [kg/h]

Δp min = 8,53 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _af 74,3

2 Riscaldamento a pavimento _ae 87,6

3 Riscaldamento a pavimento _t 75,7

4 Riscaldamento a pavimento _s 76,5

5 Riscaldamento a pavimento _r 78,8

6 Riscaldamento a pavimento _q 78,5

7 Riscaldamento a pavimento _p 77,2

8 Riscaldamento a pavimento _o 76,1

9 Riscaldamento a pavimento _n 74,8

10 Riscaldamento a pavimento _m 75,5

11 Riscaldamento a pavimento _l 75,5

Collettore: COLL.08

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 578,0 [kg/h]

Δp min = 5,94 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _d 65,3

2 Riscaldamento a pavimento _c 66,6

3 Riscaldamento a pavimento _b 67,9

4 Riscaldamento a pavimento _a 67,0

5 Riscaldamento a pavimento _a 59,6

6 Riscaldamento a pavimento _b 62,5

7 Riscaldamento a pavimento _c 62,7

8 Riscaldamento a pavimento _d 62,4

9 Riscaldamento a pavimento _e 64,2

Collettore: COLL.09

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 652,6 [kg/h]

Δp min = 11,54 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _am 97,4

2 Riscaldamento a pavimento _a 68,7

3 Riscaldamento a pavimento _c 72,4

4 Riscaldamento a pavimento _ai 56,1

5 Riscaldamento a pavimento _w 71,8

6 Riscaldamento a pavimento _v 73,9

7 Riscaldamento a pavimento _u 68,5

8 Riscaldamento a pavimento _ah 73,7

9 Riscaldamento a pavimento _ag 70,0

Collettore: COLL.10

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 560,7 [kg/h]

Δp min = 5,56 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _a 64,0

2 Riscaldamento a pavimento _b 64,8

3 Riscaldamento a pavimento _c 64,8

4 Riscaldamento a pavimento _d 63,2

5 Riscaldamento a pavimento _a 61,8

6 Riscaldamento a pavimento _b 56,9

7 Riscaldamento a pavimento _c 59,9

8 Riscaldamento a pavimento _d 62,0

9 Riscaldamento a pavimento _e 63,3

Collettore: COLL.11

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 500,6 [kg/h]

Δp min = 6,17 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _d 61,8

2 Riscaldamento a pavimento _c 61,0

3 Riscaldamento a pavimento _b 58,7

4 Riscaldamento a pavimento _a 57,1

5 Riscaldamento a pavimento _a 68,2

6 Riscaldamento a pavimento _b 65,9

7 Riscaldamento a pavimento _c 63,2

8 Riscaldamento a pavimento _d 64,7

Collettore: COLL.12

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 467,2 [kg/h]

Δp min = 5,09 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _d 61,0

2 Riscaldamento a pavimento _c 61,3

3 Riscaldamento a pavimento _b 61,1

4 Riscaldamento a pavimento _a 63,1

5 Riscaldamento a pavimento _a 53,5

6 Riscaldamento a pavimento _b 54,6

7 Riscaldamento a pavimento _c 56,0

8 Riscaldamento a pavimento _d 56,6

Collettore: COLL.13

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

G = 482,5 [kg/h]

Δp min = 4,99 [kPa]

N. Tipo Unità terminale G

[kg/h]

1 Riscaldamento a pavimento _b 60,8

2 Riscaldamento a pavimento _c 59,4

3 Riscaldamento a pavimento _d 59,1

4 Riscaldamento a pavimento _e 59,5

5 Riscaldamento a pavimento _a 59,7

6 Riscaldamento a pavimento _f 57,3

7 Riscaldamento a pavimento _g 63,2

8 Riscaldamento a pavimento _h 63,6

5,59 m² T 15.0

79,6 m

Al collettore: COLL.02

7,42 m² T 15.0

82,5 m

Al collettore: COLL.13

10,30 m² T 15.0

89,4 m

Al collettore: COLL.12

13,37 m² T 15.0

94,2 m

Al collettore: COLL.11

9,24 m² T 15.0

89,4 m

Al collettore: COLL.10

14,05 m² T 15.0

92,3 m

Al collettore: COLL.10

9,42 m² T 15.0

90,2 m

Al collettore: COLL.08

10,67 m² T 15.0

91,9 m

Al collettore: COLL.08

9,04 m² T 15.0

87,9 m

Al collettore: COLL.06

10,62 m² T 15.0

91,5 m

Al collettore: COLL.06

9,56 m² T 15.0

91,7 m

Al collettore: COLL.04

10,63 m² T 15.0

90,7 m

Al collettore: COLL.04

10,64 m² T 15.0

78,3 m

Al collettore: COLL.03

12,97 m² T 15.0

84,6 m

Al collettore: COLL.03

13,47 m² T 15.0

87,9 m

Al collettore: COLL.03

12,27 m² T 15.0

87,0 m

Al collettore: COLL.03

11,43 m² T 15.0

87,6 m

Al collettore: COLL.03

18,61 m² T 15.0

80,6 m

Al collettore: COLL.01

7,47 m² T 15.0

83,3 m

Al collettore: COLL.01

15,06 m² T 15.0

81,4 m

Al collettore: COLL.01

12,06 m² T 15.0

80,1 m

Al collettore: COLL.01

8,36 m² T 15.0

83,9 m

Al collettore: COLL.01

8,95 m² T 15.0

81,8 m

Al collettore: COLL.01

9,71 m² T 15.0

80,2 m

Al collettore: COLL.01

10,56 m² T 15.0

80,8 m

Al collettore: COLL.12

10,52 m² T 15.0

88,1 m

Al collettore: COLL.01

21,87 m² T 15.0

79,3 m

Al collettore: COLL.02

20,41 m² T 15.0

79,2 m

Al collettore: COLL.02

6,85 m² T 15.0

78,9 m

Al collettore: COLL.02

9,69 m² T 15.0

89,1 m

Al collettore: COLL.05

11,52 m² T 15.0

88,5 m

Al collettore: COLL.02

9,36 m² T 15.0

91,9 m

Al collettore: COLL.05

12,61 m² T 15.0

82,6 m

Al collettore: COLL.07

9,89 m² T 15.0

89,3 m

Al collettore: COLL.05

11,02 m² T 15.0

92,6 m

Al collettore: COLL.05

16,29 m² T 15.0

88,4 m

Al collettore: COLL.05

10,57 m² T 15.0

88,7 m

Al collettore: COLL.10

10,73 m² T 15.0

82,0 m

Al collettore: COLL.10

10,29 m² T 15.0

85,6 m

Al collettore: COLL.10

9,81 m² T 15.0

87,9 m

Al collettore: COLL.10

13,79 m² T 15.0

84,2 m

Al collettore: COLL.11

11,29 m² T 15.0

95,1 m

Al collettore: COLL.11

12,36 m² T 15.0

92,7 m

Al collettore: COLL.11

13,64 m² T 15.0

91,9 m

Al collettore: COLL.11

11,26 m² T 15.0

87,3 m

Al collettore: COLL.13

9,94 m² T 15.0

81,2 m

Al collettore: COLL.13

8,78 m² T 15.0

80,5 m

Al collettore: COLL.13

7,93 m² T 15.0

80,8 m

Al collettore: COLL.13

10,52 m² T 15.0

80,5 m

Al collettore: COLL.09

11,01 m² T 15.0

85,7 m

Al collettore: COLL.07

11,26 m² T 15.0

85,4 m

Al collettore: COLL.07

11,81 m² T 15.0

84,5 m

Al collettore: COLL.07

12,38 m² T 15.0

85,6 m

Al collettore: COLL.07

6,62 m² T 15.0

81,4 m

Al collettore: COLL.09

12,09 m² T 15.0

79,7 m

Al collettore: COLL.09

12,93 m² T 15.0

79,5 m

Al collettore: COLL.09

24,80 m² T 15.0

95,3 m

Al collettore: COLL.09

14,77 m² T 15.0

82,9 m

Al collettore: COLL.09

11,73 m² T 15.0

84,0 m

Al collettore: COLL.09

7,05 m² T 15.0

84,4 m

Al collettore: COLL.07

9,36 m² T 15.0

80,7 m

Al collettore: COLL.09

7,05 m² T 15.0

85,9 m

Al collettore: COLL.07

9,66 m² T 15.0

89,0 m

Al collettore: COLL.07

8,36 m² T 15.0

85,6 m

Al collettore: COLL.07

17,59 m² T 15.0

83,5 m

Al collettore: COLL.07

9,05 m² T 15.0

84,6 m

Al collettore: COLL.01

11,32 m² T 15.0

84,4 m

Al collettore: COLL.01

10,41 m² T 15.0

84,6 m

Al collettore: COLL.01

9,28 m² T 15.0

82,1 m

Al collettore: COLL.01

14,35 m² T 15.0

80,8 m

Al collettore: COLL.01

8,89 m² T 15.0

81,5 m

Al collettore: COLL.03

9,96 m² T 15.0

75,9 m

Al collettore: COLL.03

9,36 m² T 15.0

78,6 m

Al collettore: COLL.03

11,50 m² T 15.0

77,4 m

Al collettore: COLL.03

8,81 m² T 15.0

87,9 m

Al collettore: COLL.02

20,34 m² T 15.0

85,7 m

Al collettore: COLL.02

15,90 m² T 15.0

89,2 m

Al collettore: COLL.02

11,39 m² T 15.0

88,7 m

Al collettore: COLL.04

12,68 m² T 15.0

89,1 m

Al collettore: COLL.04

16,89 m² T 15.0

92,5 m

Al collettore: COLL.04

12,11 m² T 15.0

79,0 m

Al collettore: COLL.04

9,80 m² T 15.0

89,5 m

Al collettore: COLL.04

11,02 m² T 15.0

92,8 m

Al collettore: COLL.04

11,72 m² T 15.0

92,2 m

Al collettore: COLL.04

15,53 m² T 15.0

87,9 m

Al collettore: COLL.05

18,44 m² T 15.0

86,4 m

Al collettore: COLL.05

13,04 m² T 15.0

89,6 m

Al collettore: COLL.05

11,59 m² T 15.0

87,1 m

Al collettore: COLL.05

11,90 m² T 15.0

84,1 m

Al collettore: COLL.05

13,39 m² T 15.0

88,9 m

Al collettore: COLL.05

33,30 m² T 15.0

89,4 m

Al collettore: COLL.05

11,91 m² T 15.0

92,9 m

Al collettore: COLL.06

13,19 m² T 15.0

93,2 m

Al collettore: COLL.06

16,95 m² T 15.0

91,5 m

Al collettore: COLL.06

10,68 m² T 15.0

90,4 m

Al collettore: COLL.06

10,87 m² T 15.0

87,2 m

Al collettore: COLL.06

9,98 m² T 15.0

90,2 m

Al collettore: COLL.06

13,70 m² T 15.0

87,4 m

Al collettore: COLL.06

11,86 m² T 15.0

92,7 m

Al collettore: COLL.08

12,96 m² T 15.0

92,0 m

Al collettore: COLL.08

17,00 m² T 15.0

91,2 m

Al collettore: COLL.08

13,51 m² T 15.0

86,2 m

Al collettore: COLL.08

9,66 m² T 15.0

88,0 m

Al collettore: COLL.08

10,42 m² T 15.0

88,8 m

Al collettore: COLL.08

11,20 m² T 15.0

88,9 m

Al collettore: COLL.08

12,49 m² T 15.0

88,5 m

Al collettore: COLL.12

11,14 m² T 15.0

87,5 m

Al collettore: COLL.12

12,64 m² T 15.0

88,7 m

Al collettore: COLL.12

12,20 m² T 15.0

78,9 m

Al collettore: COLL.12

11,41 m² T 15.0

80,5 m

Al collettore: COLL.12

12,23 m² T 15.0

79,1 m

Al collettore: COLL.12

10,47 m² T 15.0

87,8 m

Al collettore: COLL.07

12,03 m² T 15.0

91,0 m

Al collettore: COLL.10

14,62 m² T 15.0

93,5 m

Al collettore: COLL.10

13,31 m² T 15.0

92,8 m

Al collettore: COLL.10

11,34 m² T 15.0

87,9 m

Al collettore: COLL.11

12,16 m² T 15.0

87,2 m

Al collettore: COLL.11

12,89 m² T 15.0

85,4 m

Al collettore: COLL.11

19,48 m² T 15.0

82,2 m

Al collettore: COLL.09

12,47 m² T 15.0

81,4 m

Al collettore: COLL.13

14,13 m² T 15.0

78,6 m

Al collettore: COLL.13

18,66 m² T 15.0

80,9 m

Al collettore: COLL.13
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PIANTA PIANO TERRA - SCUOLA PRIMARIA

PIANTA PIANO PRIMO - SCUOLA PRIMARIA

AULA 11
MQ 50.70
H. 3.00
S.F. 9.24
R.A.I. 1/5

AULA 12
MQ 50.33
H. 3.00
S.F. 9.24
R.A.I. 1/5

1.20

2.10

1.65

0.70

1.65

2.70

1.65

2.70

AULA 13
MQ 50.70
H. 3.00
S.F. 9.24
R.A.I. 1/5
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1.65
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LABORATORIO 8
MQ 95.43
H. 3.00
S.F. 17.92
R.A.I. 1/5

AULA 11
MQ 50.70
H. 3.00
S.F. 9.24
R.A.I. 1/5

AULA 9
MQ 54.25
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/6
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AULA 14
MQ 46.55
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/5
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ATRIO
MQ 630.00
H. 3.00
S.F. 103.00
R.A.I. 1/6
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5

AULA 1
MQ 50.69
H. 3.00
S.F. 9.24
R.A.I. 1/5

1.20

2.10

1.20

2.10

AULA 2
MQ 50.34
H. 3.00
S.F. 9.24
R.A.I. 1/5

1.20

2.10

AULA 3
MQ 50.61
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/6
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AULA 15
MQ 46.55
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/5

LABORATORIO 9
MQ 95.43
H. 3.00
S.F. 17.92
R.A.I. 1/5

1
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0

2
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0

W.C. F.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8

W.C.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8
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AULA 4
MQ 54.25
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/6

AULA 5
MQ 54.25
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/6

W.C. F.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8

W.C.
MQ 19.15
H. 3.00
S.F. 2.24
R.A.I. 1/8

AULA 5
MQ 54.25
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/6

AULA 5
MQ 54.25
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/6

AULA 5
MQ 54.25
H. 3.00
S.F. 8.96
R.A.I. 1/6
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COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'EX "COLLEGIO SACRO CUORE" A SEDE DEL NUOVO
CAMPUS SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI" DI COLICO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Colico (LC)
Via sacro Cuore, Via Bacco, Via Campione, al fine della programmazione degli interventi di cui
alla D.G.R. 16.03.2015 - n° 103293 in attuazione dell'Art. 10 del D.L. 104/2013 e D.M. 128 /2015

TAVOLA:

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Simonpietro Angelone

iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sondrio al n. 348

COLLABORATORE ESTERNO:

DATA: SCALA:

FEBBRAIO 2017 1:100

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
OGGETTO:

REVISIONI:

N

0

1

2

DATA

13.02.2017

DESCRIZIONE

PRIMA EMISSIONE

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 

RIGENERAZIONE DELL’EX “COLLEGIO

SACRO CUORE” A SEDE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “GALILEO GALILEI” DI COLICO - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO - 2° LOTTO - CIG: Z8D1CAE788

Per. Ind. Nobili Michele

iscritto al Collegio dei Periti Industriali

della Provincia di Sondrio al n. 173
e Periti Industriali Laureati
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IMPIANTO MECCANICO

Schema planimetrico impianto radante a pavimento a servizio dell'edificio 

denominato “scuola primaria”

IM02

Montante

Montante

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 1000x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 600x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 600x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 600x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 600x820x130

Collettore: COLL.16

Tipo: Coll. di distrib. prem. con mis. di portata

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 1200x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 1200x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 600x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 600x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 1000x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 1200x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 600x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 1000x820x130

Cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 800x820x130




